Prefeitura Municipal de Pien

Estado do Parana

PREGAO PRESENCIAL 96/2023.
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNACKO
O‘ Municipio de Pién, Estado do Parana, em razdo do PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
ao edital do PREGAO PRESENCIAL 96/ 2023, interposto via e-mail.

I - DO RELATORIO:

Trata-se de PEDIDO DE IMPUGNAGAO ao edital do PREGAO PRESENCIAL
96/2023, no dia 12 de Dezembro de 2023, cujo objeto é o “Registro de pregos para eventual
aquisicdo de materiais elétricos para manutengéo da rede de iluminagdo pUblica do municipio.”,
onde a empresa D.M.P EQUIPAMENTOS LTDA, Cujo CNPJ' 38.874.848/0001/ 12
solicita revisdo no edital, alegando que o descritivo das Iumlnarlas tem exigéncias exageradas e
que prejudicam o certame.

II - DO PRAZO
O pedido de impugnagdo é tempestivo, pois foi apresentado no prazo.

III — DA ANALISE :

O Pregoeiro Municipal informa que foi feito junto ao departamento de
iluminagdo publica a analise da referida impugnacdo, no deccrrer das conversas chegamos a
conclusdo que Para que a Administragdo Publica possa exercer suas atividades previstas na
Constituicdo Federal, lhe foi conferido poderes administrativos, que sdo instrumentos para a
defesa d6 interesse piblico. Dentre os poderes administrativos, o Poder Discriciondrio destaca-
se por conceder uma liberdade de escolha, que deve ser pautada na conveniéncia a
oportunidade do interesse piblico, dentro do que permite a lei. Esta Administracio esta
desenvolvendo agdes para melhoria da seguranga publica, melhoria da qualidade de vida do
cidaddo e da economia nas despesas com iluminagdo pulblica, umas destas acles é a

substituic}éo da iluminag&o existente por tecnologias mais eficieites como o LED.

Vale ainda ressaltar as justificativas para cada questionamento, como segue:
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1 - CABO DE ALIMENTAGCAO DE NO MINIMO 05 METROS E SEM EMENDAS:

Nossa meta € a melhora da conduténcia, condutividade e o mais importante eliminar um
ponto recorrente de falha na instalagéo, REDUZINDO assim as despesas publicas com
manutencio da iluminagdo publica do municipio, todas as luminarias homologadas no INMETRO
possuem cabos de alimentagdo com 25 a 45 ¢m, e todos os fabricantes e ou importadores
possuem a possibilidade de substituir este cabo pelo exigido de cinco metros, Avalia-se que o
importador e ou fabricante deva assumir esta responsabilidade na qualidade das conexdes
elétricas internas, o impugnante simplesmente tenta transferir este servigo, custo e
responsabilidade ao municipio. Cs importadores e ou fabricantes talvez ndo vao absorver o
custo adicional do cabo de 5 meiros, mas fica a livre escolha da estratégia comercial de cada
importador e ou fabricante, se a lumindria n&o for licitada com cabo de 5 metros o municipio
tera que realizar a compra do cabo de forma separada o que ira gerar um custo adicional ao
municipio e teremos um possivel ponto de falha a emenda do cabo de alimentaggo.

2 -NOME DO MUNICIPIO GRAVADO A LAZER NO CORPO DA LUMINARIA;

Gravacdo a laser PIEN — PR, justificam-se para fins de padronizagdo, controle e seguranga
patrimonial com o intuito de evitar furtos. Todo o bem material pertencente ao municipio possui
uma referéncia de patrimdnio, 2xemplo, mesas, cadeira, computadores e etc, com a gravagao a
laser o municipio teré controle patrimonial das luminarias publica de LED que possuem grande
valor agregado e podem se torra alvo de furtos.

3 - EFICIENCIA MINIMA, DENTRO DO QUE A NORMATIZAGAO ESTABELECE

Em detalhadas pesquisas ao site oficial do INMETRO onde estdo declaradas as luminarias
homologadas nas Portarias N°62, encontram-se diversas marcas e modelos que possuem
eficidncias solicitadas de 160 lumens por watt, assim existindo a ampla concorréncia. Qualquer
alteracdo desta eficiéncia frustraria nosso objetivo de melhoria na seguranca plblica através do
fluxo luminoso total, se reduzirmos a eficiéncia de 160 lumens por watt para os sugeridos 140
lumens por watt, para manuterigdo do fluxo luminoso total terilamos que aumentar a poténcia
da luminaria em 14,28%, gerando um consumo de energia elétrica médio, extra de 14,28%,
nas 800 lumindrias que estdo sendo licitadas para eventual e possivel aquisi¢do, este aumento
na poténcia das lumindria, resultaria em uma despesa extra com iluminagao publica superior a
R$16.000,00 ao més e considerando a expectativa de vida (til de 60.000hs, ao fim deste
periodo, teremos gasto mais de R$2.500.000,00 com energia elétrica.

4 — PRAZO DE ENTREGA

Tluminagdo plblica é considerada um quesito de SEGURANGA PUBLICA, o Municipio precisa
resolver o seu problema “proporcionar vias iluminadas para os municipes de Pien”, ndo tendo a
obrigatoriedade de se preocupar com os processos de fabricagéo de luminaria publicas LED,
sendo que se houver empresas que possuem disponibilidade de material e efi ciéncia, o objeto
serd cumprido no prazo legal. Se a empresa que questiona possui dificuldade no seu processo
de compra, importacio e ou fabricagdo, de luminarias, ndo cabe ao municipio de Pien, arcar
com o seu dnus de impossibilidade de compra de produtos finais, fabricagdo e ou matérias
primas.

v

5 - ALTERACAO DO GRAU DE PROTEGAO PARA IP66 \_)
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A exigéncia do grau de protegdo IP 67 esta fundamentada no histérico de manutengdo de
lumindrias LED causados pelo ingresso de agua da chuva mesmo com atestado de grau de
protecdo IP66. O municipio de Pién, possui grande incidéncia pluviométrica, que neste ano de
2023 foi acima da média de anos anteriores, fato esse que justifica a escolha do IP-67 para
melhor resisténcia do produto pois alguns produtos mesmo com a certificagdo do IP-X6 (jatos
fortes de.agua), permitem o ingresso dessa, causando a falha de funcionamento e demandando
a manutencdo e perca de garantia dessas luminarias. No caso do IP-X7 o produto € imergido
em d&gua por alguns minutos, garantido que ndo haverd o ingresso de agua da chuva,
atendendo assim a necessidade da administragdo. Sera aceito relatdrio de ensaio, realizado por
laboratério acreditado no INMETRO, dos produtos ofertados que atenda ao IP67 mesmo que
ndo conste no certificado de conformidade do INMETRO. Assim temos diversas marcas que
atendem a estas exigéncias de edital, mas nem todas possuem 100% das informagdes no texto
de livre edigio, DESCRICAO do INMETRO.

Para finalizar a analise, cito ainda a alta procura de empresas pelo edital, o que leva a crer que
em nenhum momento estamos prejudicando a disputa.

IV — DA CONCLUSAO:

Com base na principio da autotutela administrativa, que dd a administra¢do
Publica o poder de controlar seus préprios atos, INDEFIRO a impugnacdo apresentada, sendo
assim, fica mantida a data do pregdo e o edital. .

Este serd publicado em site oficial e enviado a em‘presa interessada via e-mail.

Em anexo o pedido de impugnacao.

Pién/PR, 15 de Dezembro de 2023

EDUARDO%D'\X E SCHEIVARSKI

PREGOEIRO MUNICIPAL
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ILUSTRISSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN DO ESTADO DO
PARANA

IMPUGNACAO

PREGAQ PRESENCIAL N° 096/2023
PROCESSO N° 3625/2023

A empresa D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita sob o CNPJ n. 38.874.848/0001-12, situada 3 Rua
Jodo Bizzo, 10 - Galpdo 01 e 03, LOTEAMENTO PARQUE EMPRESARIAL ADELELMO CORRADINI, CEP 13.257-
595 cidade de Itatiba/SP, vem através da presente, mui respeitosamente, com fulcro no inciso art, 41 § 12 da

Lei 8.666/93, apresentar IMPUGNAGAO ao PREGAO PRESENCIAL N° 096/2023, pelos fatos e direitos a seguir

aduzidos

I- DA TEMPESTIVIDADE

Consoante o art. 41 § 12 da Lej 8.666/93, qualquer pessoa é parte legitima para impugnar a licitagdo
em até TRES dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas. A data para recebimento das

propostas fixadas no Edital ¢ até 06/06/2023, portanto, tempestiva a presente impugnagcéo.

No Edital consta que:

11. PROVIDENCIAS/IMPUGNACAO AO EDITAL:

11.1. £ facultada a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de providéncias ou de
impugnagdo ao ato convocatério do PREGAO e seus anexos, cbservado, para tanto, o

prazo de até 03 (trés) dias Gteis anteriores 3 data fixada para recebimento das
propostas.

'» DMP Equipamentos Ltda. | CNPJ: 38.874.848/0001-12 | Rua Joao Bizzo. 10, ltatiba/SP, CEP 13257-595 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800
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Il - OBJETO DA LICITAGAO

O Pregdo Eletrénico em referéncia tem por objeto é “Registro de pregos para eventual aquisi¢do de
materiais elétricos para manutengéo da rede de iluminagdo piblica do Municipio, conforme especificacdes

e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.”

A presente impugnacdo apresenta questdes pontuais que viciam o ato convocatdrio, quer por
discreparem do rito estabelecido na Lei Federal ne 8.666/93 {com alteracdes posteriores) e na Léi Federal n2
10.520/02, quer por restringirem a competitividade, condigdo esta essencial para a validade de qualquer

procedimento licitatério.

pretende também apontar situacBes que devem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensdo de

determinadas clausulas e evitando-se interpretacdes equivocadas.

1l - CONSIDERACOES INICIAIS

A presente impugnagdo tem como embasamento a Portaria 62 do Inmetro, as Orienta¢des Gerais para
usuarios sobre lumindrias LED para lluminagdo Publica da ABILUX (Associagdo Brasileira da industria de
lluminagéo), NBR IEC-60598-1: Requisitos Gerais e Ensaios, NBR-15129:2012- Lumindrias para lluminagdo
Publica e NBR-5101:2012- lluminagdo Publica Procedimento (Classificagdo), LM-80, LM-79 e TM-21 do LED,
Normas SAE ou ABNT NBR 6834, entre outros.

Portanto, é um documento além de juridico, técnico, possui informacBes relevantes sobre as
especificagdes de Luminarias LED, de forma que pretendemos ndo apenas impugnar, mas também orientar
o Municipio sobre os requisitos técnicos de uma luminéria de forma a garantir a competitividade do certame,
a igualdade de competicdo entre as empresas, € 3 menor onerosidade do certame, garantido assim que o

Municipio ndo tenha prejuizos por conta de uma especificagio duvidosa, obscura e contraditéria.

74.848/0001-12 | Rua Joao Bizzo. 10, Itatiba/SP, CEP 13257-585 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800 <
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IV - CABO DE ALIMENTACAO DE NO MiNIMO 05 METROS E SEM EMENDAS

Acerca da especificagdo técnica das Lumindrias em LED das Luminarias itens 18 a 20:

Luminaria_ publica de LED
maxima 130W, 100-250V; fator
de poténcia ,98, DPS 10KV
J10KA, grau de protecdo IP67,
fluxo luminoso minimo  20.800
lumens, eficiéncia 160 Im/w, base
sete pinos mais rele
fotocontrolador NBR. 5123, cabo
de alimentagdo de 5 metros sem
‘emendas  NBRG0598-1, fixacdo
bragos ‘de 48mm & 60mm com
ajuste de + ou — 200, vida atl
60.000 hs(L70), Tcc 5000 a 6001,
deverd ser gravado a laser na
lumindria, “PIEN-PR”,  Carta
garantia minima 10 {dez) anos
assinada pelo fabricante dos
produtos em nome do municipio
de Pién. Apresentar no ato da
licitagdo ensaios da portaria N°
62, registro ativo do INMETRO e
cartas de garantia. (AMPLA
CONCORRENCIA)

O edital em aprego tece exigéncia excessivamente restrita que se opde a legalidade e aos principios
informadores da licitagdo publica, que impedem que a disputa seja ampla. Com efeito, o problema havido no
presente instrumento convocatdrio concentra-se na exigéncia do CABO DE ALIMENTAGAO DE NO MINIMO
05 METROS E SEM EMENDAS

Justamente, as especificagBes técnicas devem refletir t3o somente requisitos de seguranca e de ordem
técnica efetivamente estipulados nas normas técnicas regulamentares pertinentes, quais sejam aquelas

determinagdes constantes na PORTARIA 62 do Inmetro.

A exigéncia do CABO DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 05 METROS E SEM EMENDAS restringe ampla
participag¢do, contraria as normas, leis e decretos, devendo ser retificado o Edital de forma a também
possibilitar a ampliagdo de participagdo no certame, a julgar por existir uma quantidade reduzida de empresas

no mercado que ofertam suporte de fixagio em bragos nestas exatas dimensdes.

Diante disso, é razodvel a exclusdo da exigéncia do CABO DE ALIMENTAGCAO DE NO MINIMO 05
METROS E SEM EMENDAS, tendo como referéncia as especificaces ja definidas no Edital e registro no Procel,
de acordo com a PORTARIA 62 do Inmetro.

* DMP Equipamentos Ltda. | CNPJ: 38.874.848/0001-12 1 Rua Jodo Bizzo. 10, Itatiba/SP, CEP 13257-595 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800 «
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V — NOME DO MUNICiPIO GRAVADO A LAZER NO CORPO DA LUMINARIA

NV = INUIVIE D Y S N S S Ay R e e Y——

Acerca da especificagdo técnica das Luminarias em LED das Lumindrias Lote 18 a 20:

Lumindria__publica de LED
maxima 130W, 100-250V; fator
de poténcia 0,98, DPS 10KV
/10KA, grau de protegdo IP67,
fluxo fuminoso minimo 20.840
lumens, eficiéncia 160 Im/w, base
sete pinos mais rele
fotocontrolador NBR 5123, cabo
de alimentagdo de 5 metros sem
emendas NBR60598-1, fixacdo
bracos de 48mm a 60mm com
ajuste de + ou — 200, vida dtil
60.000 hs(L70), Tee 5000 a 6001,
deverd ser gravado a laser na
fumingria, . "PIEN-PR",  Carta
garantia’ minima 10 {dez) anos
assinada pelo fabricante dos
produtos em nome do municipio
de Pién. Apresentar no ato da
licitagdo ensaios da portaria N°
62, registro ativo do INMETRO e
cartas de garantia. {(AMPLA
CONCORRENCIA)

O edital em aprego tece exigéncia excessivamente restrita que se opde a legalidade e aos principios
informadores da licitacgo publica, que impedem que a disputa seja ampla. Com efeito, o problema havido no
presente instrumento convocatério concentra-se nas exigéncias que as Lumindrias deverdo ser
confeccionados com NOME DO MUNICIPIO GRAVADO A LAZER NO CORPO DA LUMINARIA, sendo que o
ANEXO | - Termo de Referéncia n#o justificou a escolha deste tipo de exigéncia estética especifica como o

dnico capaz de atender de maneira satisfatéria ao interesse publico tutelado com a futura contratagéo.

Justamente, as especificagdes técnicas devem refletir tdo somente requisitos de seguranga e de ordem
técnica efetivamente estipulados nas normas técnicas regulamentares pertinentes, quais sejam aquelas

determinagbes constantes da Portaria n? 62 do Inmetro.

A exigéncia do NOME DO MUNICIPIO GRAVADO A LAZER NO CORPO DA LUMINARIA restringe ampla
participagdo, contraria as normas, leis e decretos, impossibilitando potenciais fabricantes, detentores de

luminarias LED que atenderiam com a mesma exceléncia que as luminarias com pregos competitivos

Cumpre neste diapasdo rememorar a licdo de loel de Menezes Niebhur2 , que, concatenando a
vedacgdo prevista no art. 32 § 12, 1 da Lei 8666/93 3 estipulagio das caracteristicas do objeto licitado, assim

ponderou:

» DMP Equipamentos Ltda. | CNPJ: 38.874.848/0001-121 Rua Jo&o Bizzo. 10, Hatiba/SP, CEP 13257-595 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800 <«
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Pois bem, importa que a definigdio do objeto da licitagdo ¢
todas as suas especificidades sdo atividades entregues a
discricionariedade dos agentes administrativos, que devem
sentir 0 quadro social, politico ¢ econdmico, bem como
priorizar  as demandas & serem atendidas pela
Adnuinistragdio Publica.

Ndo obstante tais consideragdes, toda competéncia
discriciondria ¢ limitnda. Por isso € que o inciso 1 do §1° do
art. 3° da Lei n° 8.666/93 veda aos agentes sdministrativos
“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convecagio,
cliusulas ou condi¢des que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu cariter competitive e estabelegam
preferéneias ou distingdes em razdo da naturalidade, da sede
ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstincia impertinente ou irrelevante para o especifico
objeto do contrato™. {...)

lsvo significa que o agente administrative, no uso de sua
competénciy discricioniria, ofio pode escolher o objeto

caracteristicas que n#io_sejam _relevantes para a

n

synsecucio do interesse piblico, mas que sirvam g
restringir o acesso 3 licitaciio, direcionando-a a pessoas
predeterminadas,

nics administeativos fi

Os agentes ydministrativos devem especificar o objeto
dn licitacRo em detalhe, a fim de distinguir durante a
licitach Jes de | lidade dos de mg qualidad

Ng n QO v,

patticularizar caracteristicas irrelevantes 3
interesse pablico.

Essa disposicdo ¢ igualmente encontrada na jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Sdo
Paulo, que ja se debrugou sobre a questo de fundo ora ta ngenciada, tendo entendido pela insubsisténcia da
previsdo de especificacdo técnica elegendo um tipo especifico de tecnologia de LED em desfavor dos demais,
a qual acaba por restringir indevidamente a competitividade do certame, consoante se percebe dos

precedentes abaixo transcritos:

EMENTA — EXAME PREVIO DE EDITAL. CONCORRENCIA PUBLICA.
REORDENAGAO LUMINOTECNICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA DO MUNICIPIO. DESCABIMENTO DE RESTRICAO
INJUSTIFICADA A DETERMINADO MODELO DE LAMPADA LED.
LAUDOS, ENSAIOS E CERTIFICADOS PODEM SER EXIGIDOS TAO
SOMENTE DA LICITANTE VENCEDORA. ENCARGOS DE
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE REPRESENTAM
COMPROMISSO DE TERCEITO ALHEIO A DISPUTA. PROCEDENCIA
PARCIAL.

1. A auséncia_de justificativa plausivel para limitacdo a

determinado modelo de lampada LED, impde a_incorporacdo de

outras tecnologias compativeis com o projeto de iluminacio
concebido pelo Municipio.

2. Imposi¢do de entrega de laudos, ensaios e certificados dos
materiais junto com a proposta comercial n3o possui amparo legal,
além de configurar 8nus desnecessario aqueles que pretendem

participar do certame. 3. Encargos de responsabilidade do fabricante

'» DMP Equipamentos Ltda. | CNPJ: 38.874.848/0001-12 | Rua Joao Bizzo, 10, ltatiba/SP, CEP 13257-595 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800 <
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contrariam o teor da Simula n2 15, por representar compromisso de

terceiro alheio a disputa (...)

Na esteira do parecer de Assessoria Técnica (En enharia), ausentes

ustificativas plausiveis para limitacéo a determinado modelo de

tampadas LED, impde-se adeguar o instrumento convocatdrio

incorporando outras_tecnologias compativeis com 0. rojeto_de

iluminaciio concebido pela Prefeitura de Ourinhos, a fim de ampliar

o universo de interessados na execucdo do objeto. (TC -

020643.989.19-7 Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues. Tribunal
Pleno. Sessdo de 13.11.2019

Primeiramente, valho-me das conclusdes da Unidade delEngenharia,
que em sua analise técnica acerca da matéria considerou procedente
a critica lancada na alinea “I”, na medida em que “as especificagdes
técnicas devem se restringir a imposicdo de caracteristicas técnicas
compativeis com as normas técnicas regulamentadoras vigentes,
sem imposi¢do de restricdes quanto 3 tecnologia dos LEDs das
Juminarias, de maneira a ampliar a participagdo no certame”.
(T€011389.989.19-5. Rel. Cons. Sidney Stanislau Beraldo. Tribunal
Pleno. Sessdo de 03.07.2019)

Diante disso, é razodvel a excluséo da exigéncia do NOME DO MUNICIPIO GRAVADO A LAZER NO
CORPO DA LUMINARIA devendo ser retificado o Edital de forma a também possibilitar a ampliagdo de
participagdo no certame, a julgar por existir uma quantidade reduzida de empresas no mercado que ofertam

suporte de fixagdo em bragos nestas exatas dimensdes.

VI - PRAZO DE ENTREGA

Vejamos, o Edital mais precisamente o item 6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA do Termo de Referéncia
solicita um prazo totaimente incompativel com a razoabilidade de se atender em determinado prazo, desde

que seja a licitante interessada lotada no municipio efou mesma federagéo.

Entendemos que 10 (dez) dias uteis para entrega, exigidos para que se faca a entrega, limita a
condicio de participagdo em ampla concorréncia, uma vez que em prazo curto inviabilizard o atendimento
de forma satisfatéria, e mesmo que faculte a postergagdo do de prazo, ainda ha de se depender de onde a

arrematante est4 fixada sua sede, nosso caso é Itatiba/SP.

» DMP Equipamentos Ltda. | CNPJ: 38.874.848/0001-12 | Rua Jodo Bizzo. 10, katiba/SP, CEP 13257-595 | www.demape.com.br | +55 (11) 4894-8800 «
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Conforme o acima exposto, esta Administragdo exige que o objeto seja entregue em 10 dias Uteis,
entretanto o periodo indicado além de ser insuficiente para realizar a entrega do equipamento ,além do mais,
o objeto mencionado no termo de referéncia exige grande quantidade, ou seja, ndo podemos deixar de
mencionar o perfodo de transporte que varia de acordo com o local de sede da empresa licitante, a DEMAPE

estd localizada em Itatiba/SP.

Diante disso o prazo adequado que compreenderia a participacio de diversas empresas é de 30
(trinta) ‘dias, abarcando diversas regides, ndo apenas empresas proximas do local de entrega, o que
caracteriza tratamento dispare entre as empresas e limita a competigdo, reduzindo significativamente a
probabilidade de adquirir uma proposta e custo equanime ao ofertado pelo mercado e se limitando a
fornecedores de localidades préximas e do préprio Estado, reduzindo significativamente a probabilidade de
adquirir uma proposta e custo equinime ao ofertado pelo mercado. Assim o prazo indicado por este
ilustrissimo Orgéo, deve ser dilatado para no minimo 30 (trinta) dias para questdes logisticas, como
transporte do equipamento, produgio etc., pois a DEMAPE fala com competéncia de mercado, uma vez que
a mesma € nio sé fornecedora como também fabricante dos produtos a que se dispdes ofertar em pregdo
(reatores, ldmpadas e lumindrias), e caso esta demanda n3o seja atendida solicitamos que este ilustrissimo
pregoeiro tenha opg¢Bes como solicitacdes de prorrogacdo do prazo de entrega, regulamentado pela Lei de
Licitagéés 8.666/1993, em seu Art. 78, Inciso IV, que eximem empresas fornecedoras de penalidades com

justificativas.

VIi — EFICIENCIA ACIMA DO PADRAO DAS NORMAS VIGENTES

A NBR5461 diz que o fluxo luminoso “é uma caracteristica de um fluxo energético, exprimindo
sua aptiddo de produzir uma sensacdo luminosa no ser humano através do estimulo da retina ocular, avaliada
segundo os valores da eficicia luminosa relativa admitidos pela Comissdo Internacional C.1.E.” (ABNT).

O fluxo luminoso n3o é apenas uma “medida” para saber a quantidade de luz por determinado
perfodo, mas sim a possibilidade de entender sobre poténcia de ldmpadas, e até mesmo as caracteristicas
das estrelas, como temperatura e distdncia, pois o fluxo luminoso também & utilizado na astronomia.

A cada segundo uma fonte luminosa emite luz, em determinada quantidade, que chamamos
de fluxo luminoso, a olho nu n3o sabemos o quanto de luz esta emitida neste segundo, mas podemos medi-
4 através do limen (Im), que é a unidade de medida do fluxo luminoso.

Ap6s anélise do Termo referéncia, foram localizados dados da Eficiéncia minima para
Lumindrias de LED acima do Padrdo das Normas Vigentes.

Ocorre que a Eficiéncias minimas de 160 [Umen / watt (Im/w) das Lumindrias de LED est4 acima
que exige a normal, considerando o calculo a eficacia minima de 140 LM/W.

De acordo com as Normas Vigentes, que estabelecem diretrizes e padrdes de eficiéncia,

principalmente no que tange a Portaria 62 de 2022, do INMETRO, uma eficiéncia energética minima para as
lumindrias de LED um valor de 140 Im/W, de acordo com a Classe A, conforme tabela abaixo:
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! Nivel de Eficiéncia Valor minimo aceitdvel
l Classes Energética medido
(Im/W) (In/W)
EE =100 98
90 < EE < 100 88
80 <EE <90 78
70 <EE <80 68

Vejamos, o Edital esta solicitando uma Eficiéncia acima do que a Portaria 62 estabelece.

Entendemos que o Edital ndo deve contrariar as normas, leis, decretos e padr8es estabelecidos
através de Portaria, devendo ser retificado o Edital de forma a também possibilitar a ampliagdo de
participagdo no certame, e assegurar o atendimento do principio da Legalidade.

Ressaltamos que a Portaria 62/2022 do INMETRO, regulamenta a fabricaggo e comercializagdo
das luminarias publicas de LED, esta normativa veio a assegurar uma uniformizaggo no mercado; de forma a
assegurar que principalmente os 4rgdos publicos ndo adquira produtos de qualidade inferior por preco
inferior, acarretando em longo prazo prejuizo ao erério, e colocando em risco inclusive a seguranga dos
cidad3os que sdo os destina rios finais que utilizardo o produto.

Diante do exposto, considerando o fluxo luminoso minimo das especificagbes, entendemos que
serdo aceitas eficiéncia luminosa de 140 Im/w.

Vil - DO GRAU DE PROTECAO

O edital em aprego tece exigéncia excessivamente restrita que se opde a legalidade e aos principios
informadores da licitag3o publica, que impedem que a disputa seja ampla. Com efeito, o problema havido no
presente instrumento convocatério concentra-se na exigéncia do grau de protec¢do das Lumin:{:rias de LED

(Lote 18 & 20) para IP67.
Luminaria publica de LED
maxima 130W, 100-250V; fator
de poténcia 0,98, DPS 10KV
f10KA, grau de protecdo IP67,
fluxo luminoso minima 20.800

Primeiramente, cabe tecer algumas consideracdes sobre o grau de protegdo IP67:

As classificacBes de 1P {ou "Protegdo de entrada") sdo utilizadas para definir os niveis de eficacia de

vedacio de equipamentos elétricos contra a intrus3o de corpos estranhos (residuos, po, etc.) e humidade.

Os ndmeros que seguem as letras IP tém um significado especifico. O primeiro indica o grau de
protecdo dos equipamentos fechados contra corpos estranhos. O segundo define o nivel de prote¢do que os

equipamentos possuem contra as varias formas de humidade (gotas, sprays, imersdo, etc.).
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o

IP65 = primeiro digito - s6lidos

P65 = segundo digito - liquidos

Abaixo, uma tabela simples que ajuda a perceber qual o indice de prote¢do mais adequado para os

seus equipamentos com base nas condigBes de trabalho que estardo sujeitos.

' IGRAU DE PRIMEIRO DIGITD - 5GLIO0S SEGUNDD DIGITD - LIGUIDOS
Protagdo mitana ginira 4 entrana del Proteguto te spray e dgua U8 quaue
PS4 PO € residuos i daregan.
1psS Protegde limitads tontra & entrada ok Protegido de 1atos de agua de'baixa prassdc de
§6 € residiios | gualquer diresde. -
P56 Protegdi hritad2 €ontea 5 entraca de. Protegido de jatas de 38uad o ala pressdo de
§9 e residuns : qualnuer dracdc,
PS7 Proteqdo imitadda Contrs a entraga de: Protleaic em imersia entre <8 centimelros € 1
DO € rasiduos metre de profundidade.
PS8 Profecdo limtada conra & entrada de Protgide de veersio alonge pravo ate urma
PO e residuos pressdn especificada.
) P60 Protecdo total contra 8 enteadds de 6! e protegide de fauidos.
@ resigdhios
P61 Protecso total csng:a 5 entrada de po: PUAteIs 3 COndensagds.
poyeTa— - . € FRSNLAS . . - -
1962 Proteqdo total tonlra & entrada e pé Protegide de spray oe U3 8 mgr
o Lo kresduos o B e verticat.
‘IP63 Protecdo total cantra s entrads de pol  Protemida de U2 3gU3 8 roenvs de €2
& resisuss B aus em vertical, T
Protegse wtal conted a entrada de po Peotegide ge spray o agud de nuatquer
P64 & rasiiios duepda,
. P63 Frotecdo Lotal (ontrs a enlratds Je pa. Protegido ge 11os ¢ w2 de baves presedo de
£ 1esgues UGSy tireg§o,
Frotecdo total contra 3 entrads de po! Protegids de 105 de aaua de alta pressda de
€ PESitiuds quatquer direqds,
P67 Protecao total contra a enteade de 6. Profegind em imersdo entre | 5 centimetns & 1
@ te5idison metra gz peofundidads,

Perceba que o IP67 ¢ utilizado para classificar produtos que necessitam da protegédo de entrada de pé

e residuos, bem como proteger o equipamento durante a imersdo liquida em longo prazo.

Ocorre que o produto licitado se trata de luminaria utilizada na iluminagdo publica com auxilio de
poste, portanto, jamais estara sujeita & imers3o liquida a longo prazo. O IP66 é a classificacio que mais se

adequa ao produto, visto que protege o equipamento de jatos de 4gua de qualquer diregdo.

Desta forma, hd de se considerar que o indice de protegéo — IP67, encontra-se em desacordo com as
caracteristicas minimas que devem possuir, conforme aduz a Portaria n? 062/2022 do INMETRO, uma vez

que o minimo exigido é a do grau IP65,

A.4 Grau de proteciio
A.4.1 O invélucro da luminsria deve assegurar o grau de protecdio contra a

penetracdo de pd, objetos solidos e umidade, de acordo com a classificacdo da
lumindria ¢ o codigo IP marcade na lumindria, conforme ABNT NBR 1EC
60598-1.

A.4.2 As lumindrias devem apresentar os seguintes graus minimos de protecfio:
- IP-65 para o compartimento optico;

- IP-44 para o compartimento do reator.

(para consulta, basta clicar no link: Legistacio Inmeiro)

(fomojé dito anteriormente, o grau de protecdo aconselhado é o IP66 e ndo o IP67.
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Por todo o exposto e para que se obtenha seguranca juridica, que ¢é assegurada pelas caracteristicas minimas
de desempenho e seguranga do produto, devers solicitar, conforme a normativa vigente, o Grau de Protegdo
IP66, para que se alcance a proposta mais vantajosa.

PEDIDOS

Diante do exposto, e consoante os argumentos aduzidos requeremos que seja alterado o Edital nos seguintes
pontos:

1- Seja julgada tempestiva a presente impugnagao;

2- Sejam Exclusas a exigéncia do CABO DE ALIMENTACAO DE NO MINIMO 05 METROS E SEM
EMENDAS;

3-  Sejam Exclusas a exigéncia do NOME DO MUNICIPIO GRAVADO A LAZER NO CORPO DA
LUMINARIA;

4- Que seja retificado a eficiéncia minima, dentro do que a normatizagdo estabelece, a Portaria 62;

5-  Seja ampliado o prazo de entrega para 30 dias;

6- ALTERE o grau de protegdo para IP66 das Luminérias de LED;

7- Seja suspenso, retificado e reaberto o Edital com as corre¢Bes apontadas;

8- Seja procedente no mérito, totalmente, a presente impugnagao.

9- |sto posto, pego e espero deferimento

Itatiba/SP, 12 de dezembro de 2023.
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